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Abstrak— Boiler-turbine adalah suatu pembangkit listrik 
tenaga uap (PLTU) dalam skala kecil. Pada makalah ini 
membahas tentang permasalahan pengaturan tekanan drum dan 
daya output pada boiler-turbine plant. Sedangkan variabel 
perbedaan level air pada drum dijaga tetap konstan. Kontroler 
fuzzy gain scheduling didesain untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. Model nonlinear boiler-turbine plant direpresentasikan 
ke dalam model fuzzy Takagi-Sugeno melalui beberapa titik 
kerja. Kontroler state feedback disusun dengan konsep Parallel 
Distributed Compensation (PDC). Gain kontroler diperoleh 
melalui metode pole placement. Hasil simulasi menunjukkan 
bahwa respon tekanan drum dan daya output mampu mengikuti 
sinyal referensi yang diberikan. 
 
Kata Kunci— Boiler-Turbine Plant, Fuzzy Gain Scheduling, 
Model Fuzzy Takagi Sugeno, Parallel, Distributed Compensation. 
I. PENDAHULUAN 
oiler-turbine adalah suatu pembangkit listrik tenaga uap 
(PLTU) dalam skala kecil, yang merupakan suatu sistem 
pembangkit tenaga listrik dengan mengkonversikan 
energi kimia yang berbahan bakar seperti batu bara, minyak 
bumi ataupun gas bumi menjadi energi mekanik, dengan 
memanfaatkan energi kinetik uap untuk menggerakkan poros 
sudut-sudut turbine. Tujuan boiler-turbine adalah 
menghasilkan uap yang berasal dari air sungai atau laut yang 
diproses deminineralized water terlebih dahulu untuk 
dipanaskan ke dalam boiler sehingga menjadi uap jenuh. 
Untuk menggerakkan turbine diperlukan uap panas 
lanjut (uap kering) agar tidak merusak turbine. Alat yang 
dapat mengubah uap basah menjadi uap kering disebut 
superheater. Uap yang keluar dari superheater mempunyai 
tekanan yang sama dengan keluaran boiler, dan mempunyai 
temperatur lebih tinggi dari boiler. 
Pemodelan boiler-turbine plant termasuk kategori sistem 
nonlinear yang memiliki banyak ketidakpastian. 
Ketidakpastian tersebut dapat berupa gangguan eksternal, 
ketidakpastian model, variasi parameter, ataupun error yang 
muncul pada saat linearisasi. Ketidakpastian-ketidakpastian ini 
dapat mempengaruhi kestabilan sistem jika tidak diantisipasi 
oleh sistem kontrol. Selain itu, pemodelan boiler-turbine plant 
menggunakan konfigurasi sistem Multi Input Multi Output [1]. 
Permasalahan yang terjadi pada boiler-turbine plant 
adalah dengan terdapat ketidakpastian dan pemodelan boiler-
turbine plant menggunakan konfigurasi sistem Multi Input 
Multi Output. Sehingga variabel yang diatur pada boiler-
turbine plant mengalami kesulitan mengikuti sinyal referensi 
berupa beberapa kondisi titik kerja yang diinginkan [2]. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada makalah  
ini dibuat desain sistem kontrol menggunakan fuzzy gain 
scheduling dan visualisasi proses boiler-turbine plant. 
Simulasi plant dibuat dengan menggunakan software 
MATLAB versi 7.10.0.499 (R2010a). Sedangkan pembuatan 
visualisasi plant dibuat menggunakan software Visual Basic 6. 
Di dalam software ini dibuat visualisasi plant yang seolah-
olah menggambarkan proses yang terjadi pada boiler-turbine 
plant. 
II. TEORI DASAR 
Model boiler-turbine yang digunakan pada pengerjaan 
tugas akhir ini merupakan sistem nonlinear berbentuk tiga 
state yang telah dikembangkan dan diteliti oleh Bell dan 
Astrom pada tahun 1987. Model ini berdasarkan hukum dasar 
konservasi yang mengatur pengoperasian boiler-turbine saat 
mempertahankan penekanan pada struktur yang lebih 
sederhana dan merupakan perluasan model nonlinear 
berbentuk dua state yang merepresentasikan tekanan drum dan 
dinamika daya. Penyertaan persamaan penguapan ekstra dan 
dinamika fluida dapat menyampaikan gambaran tentang 
dinamika level drum air. Diagram skematik boiler-turbine 
dinamik ditunjukkan pada Gambar 1. 
Parameter perhitungan yang digunakan pada boiler-
turbine plant ini berasal dari data dinamis yang diukur dari 
plant pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  yang berada di 
Sydvenska Kraft AB daerah dekat Malmo, Swedia. PLTU ini 
berbahan bakar minyak bumi dan dapat menghasilkan daya 
output maksimal sebesar 160 MW. Meskipun model boiler-
turbine ini termasuk sistem orde rendah, model ini mampu 














Gambar. 1. Diagram Skematik Boiler-Turbine Dinamik 
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Sistem dinamik boiler-turbine memiliki tiga elemen 
vektor state yang dinyatakan dalam x. Ketiga elemen vektor 
state tersebut adalah: 
x1 adalah tekanan drum ሺKg cmଶሻ⁄ , 
x2 adalah daya output (MW), 
x3 adalah masa jenis fluida (Kg mଷ⁄ ) 
Model matematika dalam bentuk persamaan state dapat 
dituliskan sebagai berikut [3]: 
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Sistem nonlinear dapat diilustrasikan dalam model fuzzy 
Takagi-Sugeno yang  memiliki aturan model plant yang dapat 
ditulis dalam bentuk sebagai berikut [4]. 
 
Aturan plant ke-i: 
If         ݖଵሺݐሻ ݅ݏ ܯ୧ଵ ܣܰܦ…ܣܰܦ ݖ୨ሺݐሻ ݅ݏ ܯ୧୨ 
Then   ܠሶ ሺݐሻ ൌ ۯ௜ܠሺݐሻ ൅ ۰௜ݑሺݐሻ  ࢟ሺݐሻ ൌ ۱௜ܠሺݐሻ ൅ ۲௜ݑሺݐሻ                                 (2) i ൌ 1,2, … , ݎ                j ൌ 1,2, … , ݌ 
 
dengan r sebagai jumlah aturan fuzzy, dan p adalah jumlah 
himpunan fuzzy dalam satu aturan, dan M sebagai himpunan 
fuzzy,  dengan vektor state x(t) Rn, vektor kontrol masukan 
u(t) Rm, dan vektor keluaran sistem y(t) Rq, sedangkan 
z(t) Rj merupakan variabel pada bagian premis. 
Model fuzzy T-S secara keseluruhan dapat dituliskan 
sebagai berikut:  
















Pembobot ݓ୧ሺݖሺݐሻሻ dan derajat keanggotaan ߤ୧ሺݖሺݐሻሻ 
memiliki sifat sebagai sebagai berikut [5]: 








Kontroler state feedback dapat disusun dengan konsep 
Parallel Distributed Compensation (PDC). Dalam konsep 
PDC, tiap aturan kontroler dirancang berdasarkan aturan 
model plant linear yang bersesuaian dengan himpunan fuzzy 
yang sama. Untuk setiap aturan, dapat digunakan teknik 
desain kontrol linear.  
Dari aturan plant yang ada, dapat disusun aturan 
kontroler fuzzy dengan konsep PDC sebagai berikut. 
 
Aturan kontroler ke-i : 
If         ݖଵሺݐሻ ݅ݏ ܯ୧ଵ ܣܰܦ…ܣܰܦ ݖ୨ሺݐሻ ݅ݏ ܯ୧୨ 
Then    ݑሺݐሻ ൌ െ۹୧ܠሺݐሻ                                               (9)                  
 i ൌ 1,2, … , r                j ൌ 1,2, … , p 
 
Secara keseluruhan, keluaran dari kontroler fuzzy dapat 






Maka, model fuzzy T-S dapat dituliskan menjadi sistem 
lup tertutup sebagai berikut: 













Dengan mengacu pada Persamaan (5) dan (6), maka 
model (8) dan (9) dapat disederhanakan menjadi: 
 
ܠሶ ሺݐሻ ൌ ሺۯ୧ െ ۰୧۹୨ሻܠሺݐሻ                                                   ሺ13ሻ 
࢟ሺݐሻ ൌ ሺ۱୧ െ ۲୧۹୨ሻܠሺݐሻ                                                   ሺ14ሻ  
i ൌ 1,2, … , r                j ൌ 1,2, … , p 
 
Sistem kontroler gain scheduling bisa dianggap 
sebuah kontroler yang parameternya dapat diperbaharui 
secara online dengan nilai yang dapat berubah sesuai dengan 
kondisi titik kerjanya. Kelebihan gain scheduling terletak 
pada perubahan cepat parameter pengendali dalam merespon 
perubahan proses. Pola konvensional gain scheduling adalah 
mengembangkan model proses yang terlinearisasi pada 
beberapa titik kerja dan merancang pengendali linearnya [5].  
Metode tersebut menggunakan pendekatan model driven. 
Logika fuzzy dapat diaplikasikan pada gain scheduling dalam 
beberapa cara. Salah satunya adalah aplikasi logika fuzzy 
sebagai gain scheduler dalam fuzzy computing dan yang 
membedakannya dengan fuzzy controller adalah disini logika 
fuzzy sebagai gain scheduler tidak berperan langsung sebagai 
pengendali. Skema kontroler gain scheduling ditunjukkan 
pada Gambar 2. 
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Gambar. 2. Skema Kontroler Gain Scheduling 
III. PERANCANGAN SISTEM 
Model sistem disusun atas model boiler-turbine plant. 
Model plant yang digunakan adalah model matematika 
nonlinear boiler-turbine plant pada Persamaan (1) yang 
dilinearisasi pada beberapa titik kerja. 
 
Untuk titik kerja pertama:    
ܠ∗ ൌ   ሾ75,6 25,01  299,6ሿ்;  ݑ∗ ൌ ሾ0,156 0,483 0,183ሿ் 
diperoleh: 
























Untuk titik kerja kedua: 
ܠ∗ ൌ   ሾ86,4  36,65 342,4ሿ்;  ݑ∗ ൌ ሾ0,209 0,552 0,256ሿ் 
diperoleh 
























Untuk titik kerja ketiga: 
ܠ∗ ൌ   ሾ97,2  50,52 385,2ሿ்;  ݑ∗ ൌ ሾ0,271  0,621  0,34ሿ் 
diperoleh 
























Untuk titik kerja keempat: 
ܠ∗ ൌ   ሾ108 66,65 428ሿ்;  ݑ∗ ൌ ሾ0,34 0,69 0,433ሿ் 
diperoleh 
























Untuk titik kerja kelima: 
ܠ∗ ൌ   ሾ118,8 85,06 470,8ሿ்;  ݑ∗ ൌ ሾ0,418 0,759 0,543ሿ் 
diperoleh 
























Untuk titik kerja keenam: 
ܠ∗ ൌ   ሾ129,6  105,8 513,6ሿ்;  ݑ∗ ൌ ሾ0,505 0,828 0,663ሿ் 
diperoleh 
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Persamaan (15) merupakan model linear dari boiler-
turbine plant yang terdiri dari enam titik kerja. 
Setelah model state space dari masing-masing titik kerja 
dari boiler-turbine plant yang akan dilinearisasi telah 
diperoleh, kita dapat menentukan feedback gain K-nya untuk 
masing-masing model state space dengan menggunakan 
metode pole placement. Nilai pole-pole yang diinginkan yaitu 
sebagai berikut: 
 
݌ଵ ൌ ሾെ0,8436 െ9,37 െ1ሿ                                        
݌ଶ ൌ ሾെ0,7866 െ10,82 െ2ሿ                                     
݌ଷ ൌ ሾെ0,7411 െ12,41 െ2,2ሿ                                  
݌ସ ൌ ሾെ0,6871 െ13,989 െ2,3ሿ                               
݌ହ ൌ ሾെ0,6246 െ15,608 െ2,4ሿ                               
݌଺ ൌ ሾെ0,55315 െ17,199 െ2,5ሿ                           ሺ16ሻ 
 
Sehingga diperoleh nilai K dari masing-masing model 

































Dari hasil linearisasi boiler-turbine plant, dapat disusun 
model fuzzy T-S. Dengan melinearisasikan pada enam titik 
kerja dari boiler-turbine plant, maka model fuzzy T-S yang 
digunakan memiliki enam aturan dengan satu variabel premis, 
yaitu tekanan drum. 
Dengan menggunakan model linear pada persamaan 
(15), maka model fuzzy T-S dibentuk dengan aturan sebagai 
berikut: 
 
Aturan plant ke-1: 
If x1 = M1 (sekitar 75,6 Kg/cmଶ) 
Then   ܠሶ ൌ ۯ૚ܠ ൅ ۰૚ݑ   
   y ൌ ۱૚ܠ ൅ ۲૚ݑ                                                      
 
Aturan plant ke-2: 
If x1 = M2 (sekitar 86,4 Kg/cmଶ) 
Then   ܠሶ ൌ ۯ૛ܠ ൅ ۰૛ݑ 
 y ൌ ۱૛ܠ ൅ ۲૛ݑ                                                     
 
Aturan plant ke-3: 
If x1 = M3 (sekitar 97,2 Kg/cmଶ) 
Then   ܠሶ ൌ ۯ૜ܠ ൅ ۰૜ݑ  
 y ൌ ۱૜ܠ ൅ ۲૜ݑ                                                      
 
Aturan plant ke-4: 
If x1 = M4 (sekitar 108 Kg/cmଶ) 
Then   ܠሶ ൌ ۯ૝ܠ ൅ ۰૝ݑ  
 y ൌ ۱૝ܠ ൅ ۲૝ݑ                                                      
 
Aturan plant ke-5: 
If x1 = M5 (sekitar 118,8 Kg/cmଶ) 
Then   ܠሶ ൌ ۯ૞ܠ ൅ ۰૞ݑ  
 y ൌ ۱૞ܠ ൅ ۲૞ݑ                                                      
 
Aturan plant ke-6: 
If x1 = M6 (sekitar 129,6 Kg/cmଶ) 
Then   ܠሶ ൌ ۯ૟ܠ ൅ ۰૟ݑ  
 y ൌ ۱૟ܠ ൅ ۲૟ݑ                                                  ሺ18ሻ 
 
Dengan menggunakan konsep PDC, dapat disusun 
aturan kontroler fuzzy yang bersesuaian dengan aturan plant 
menjadi sebagai berikut. 
 
Aturan kontroler ke-1: 
If x1 = M1 (sekitar 75,6 Kg/cmଶ) 
Then ݑ ൌ െ۹૚ܠ                                                                
     
Aturan kontroler ke-2: 
If x1 = M2 (sekitar 86,4 Kg/cmଶ) 
Then ݑ ൌ െ۹૛ܠ                                                               
 
Aturan kontroler ke-3: 
If x1 = M3 (sekitar 97,2 Kg/cmଶ) 
Then ݑ ൌ െ۹૜ܠ                                                                
 
Aturan kontroler ke-4: 
If x1 = M4 (sekitar 108 Kg/cmଶ) 
Then ݑ ൌ െ۹૝ܠ                                                                
 
Aturan kontroler ke-5: 
If x1 = M5 (sekitar 118,8 Kg/cmଶ) 
Then ݑ ൌ െ۹૞ܠ                                                                
 
Aturan kontroler ke-6: 
If x1 = M6 (sekitar 129,6 Kg/cmଶ) 
Then ݑ ൌ െ۹૟ܠ                                                             ሺ19ሻ 
 
Fungsi keanggotaan yang dipilih adalah fungsi 
keanggotaan segitiga. M1, M2, M3, M4, M5, dan M6  adalah 
fungsi keanggotaan segitiga yaitu{a;b;c} = {64,8; 75,6; 86,4}, 
{75,6; 86,4; 97,2}, {86,4; 97,2; 108}, {97,2; 108; 118,8}, 
{108; 118,8; 129,6}, {118,8; 129,6; 140,4}. Dalam tugas akhir 
ini digunakan inferensi fuzzy dengan penghubung AND dan 
metode defuzifikasi yang digunakan adalah center average. 



























































bar. 3. Fungsi K
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